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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie z siedzibg w Warszawie Oddziat w Gliwicach
prosi o przedstawienie oferty na przeprowadzenie jednorazowego przegladu okresowego wraz
z wymiang zuzywalnych elementow eksploatacyjnych zasilaczy UPS.

Zakres przegladu urzadzen wraz z wykazem elementéw eksploatacyjnych podlegtych wymianie
zamieszczony jest w zatgczniku nr.1, ktory stanowi integralng czg¢s¢ zapytania

Oferta musi obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, w tym:
- kwoty netto i brutto z podzialem na poszczegélne zasilacze
- termin waznoSci oferty (nie krétszy niz 60 dni),
- warunki i okres gwarancji
- terminie realizacji zadania
- termin platnosci faktury ( nalezy uwzgledni¢ fakt ze Centrum Onkologii wymaga minimum
30-dniowego terminu platnosci faktury liczonego od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury).

Dodatkowo prosimy, by oferta zostala podpisana przez osob¢ uprawniona do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z trescia wpisu do KRS lub CEIDG lub tez przez inng osobg, wtedy prosimy o dolgczenie
dodatkowo pelnomocnictwa dla tej osoby, z ktorego wynikaé bedzie uprawnienie do ztozenia oferty.

Wymagany termin ztozenia oferty cenowej — 26 czerwca 2019
Oferte prosimy przesta¢ na adres poczty elektronicznej: techniczny@;io.gliwice.pl
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Zalacznik nrl: DA/DT-381-80/19

Zakres przegladu urzadzen wraz z wykazem elementéw eksploatacyjnych podleglych wymianie.

Materiaty eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.
Zuzyte materiaty Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

ZASILACZE UPS

COVER NT60 12-pulse z modulem baterii, 29 szt. baterii MWL65-12
AROS HT20, zestaw zewnetrzny baterii

APC Smart 2200XLI + Battery Module, 18 szt. baterii 18Ah

Exide Electronics PowerWare 9110

Fideltronik ARES 1600 z modulem bateryjnym MB4821

Przeglad musi obejmowac:

ogledziny zewngtrzne zasilacza i zestawow bateryjnych,

kontrola poprawnosci pracy zespotéw wentylatoréw zasilacza,

wymiana filtréw powietrza (jesli obecne),

sprawdzenie wskazan alarmowych na panelach sterowniczych,

sprawdzenie nastaw parametrow zasilacza UPS i ewentualna korekta

sprawdzenie wewnetrznych i zewnetrznych polaczen elektrycznych zasilacza (m.in. listew
zaciskowych przylaczy kablowych wejsciowych, wyjsciowych oraz baterii) wraz z ewentualnym
poprawieniem,

kontrola stanu technicznego wylacznikéw (zabezpieczeit) m.in. wejs¢ prostownikow, sieci obejse,
wyjs$¢ falownikéw i linii obejsciowych,

kontrola stanu technicznego roztacznikéw bezpiecznikowych baterii akumulatoréw,

kontrola stanu technicznego wewnetrznych urzadzen do tadowania baterii,

kontrola stanu technicznego falownikéw,

sprawdzenie kondensatorow szynowych DC i AC,

kontrola stanu technicznego i poprawnosci pracy prostownikow

kontrola stanu technicznego i poprawnosci pracy filtrow wejsciowych i wyjsciowych,

kontrola stanu technicznego elementéw by-passéw (m.in. facznikow statycznych obejscia, recznego
obejsécia serwisowego, zestawow do pracy rownoleglej),

kontrola stanu technicznego i poprawnosci dziatania termostatow lub czujnikéw temperatury
zalaczajacych silniki zespolow wentylatorowych zasilacza,

sprawdzenie poprawnosci wskazan czujnikéw pomiarowych (m.in. temperatury baterii zasilacza) na
panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,

sprawdzenie stanu baterii akumulatoréw, pomiary napig¢ w stanie fadowania,

kontrola skuteczno$ci automatycznego przejscia zasilacza w faze tadowania baterii,
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e kontrola i pomiar pradéw i napie¢ wejsciowych i wyjsciowych, napigcia na gateziach bateryjnych,
pradéw tadowania oraz pradéw konserwacyjnych baterii i poréwnanie wartosci zmierzonych z
warto$ciami pokazywanymi na wyswietlaczach pulpitéw sterowniczych,

e pomiar napieci i/lub rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza w trybie
normalnym bez odlgczania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),

e czynnosci przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia,

e czyszczenie wewnetrznych i zewnetrznych elementéw zasilacza,

Po zakonczeniu prac konieczne bedzie sporzadzenie raportu z opisem wykonanych czynnosci,
wymienionych czesciach, zywotno$¢ urzadzenia i baterii/akumulatoréw, przejecia zuzytego materiatu
do utylizacji oraz zalecenia na przyszty przeglad w raporcie serwisowym
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