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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE CENOWE

w celu ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia.

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej — Curie - Panstwowego Instytutu
Badawczego Oddzial w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie cenowe dot. modernizacji Gléwnej stacji sprezarek.

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest modernizacja Glownej stacji sprezarek (sprezone powietrze medyczne).
Zamawiajacy wymaga:

- dostawy i wymiany dwdch niezaleznych osuszaczy adsorpcyjnych,

- dostawy i wymiany dwdch systeméw filtracji (filtry wstepne, dokladne, weglowe i sterylne), tak, by awaria
jednego ukfadu pozwalala na normalng pracg instalacji sprezonego powietrza medycznego,

- dostawy i wymiany trzech reduktoréw— 2 szt. w gloéwnej stacji sprezarek, 1 szt. w innej lokalizacji — ,,wezel
awaryjny” oraz dostawa dodatkowego 1 szt. reduktora jako zapas eksploatacyjny — tacznie 4 szt. reduktoréw,

- dostawy 1 wymiany elektronicznych spustéw kondensatu,
- dostawy i wymiany czujnika punktu rosy,

- dostawy i montazu przeptywomierza cyfrowego (zamontowany tak, aby byt mozliwy przebieg alternatywnej
trasy instalacji sprezonego powietrza medycznego),

- wykonania punktu poboru sprezonego powietrza (dla Dziatu Technicznego),

- demontazu z utylizacja zbiornika ci$nieniowego (Zamawiajagcy wymaga dokumentu potwierdzajacego
utylizacje),

- demontazu osuszaczy, zespoléw filtracji,
- montazu klimatyzatora (zgodnie z ponizszym opisem),

- wymiany zbiornika wyréwnawczego 1 szt. (zdjgcie tabliczki znamionowej w zalaczniku) na 2 szt. nowych
obustronnie ocynkowanych lub wykonanych ze stali nierdzewnej, o pojemnosci 1000 dm? kazdy (Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji w UDT). Instalacja miedzy
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Sekeji Gy thp

inz.

Pdiryk |

Narodowy Instytut Onkologii Dyrekcja Centrala
im. Marii Sktodowskiej-Curie - Tel.: +48 32 278 96 18 Tel.: +48 32 278 88 88
Panistwowy Instytut Badawczy Fax: +48 32 2313512

Oddziat w Gliwicach

ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15 dyrektor@gliwice.nio.gov.p! NIP: 5250008057
44-102 Gliwice www.gliwice.nio.gov.pl REGON: 000288366-00028



Narodowy
Instytut
4 Onkologii

im. Marii Sktodowskiej-Curie -
Paristwowy Instytut Badawczy

Oddziat w Gliwicach Nr spr. DA/DT-381-74/23
Gliwice dn. 04.12.2023 r.

- wymieni¢ odcinek instalacji od sprezarek do zbiornikdw cisnieniowych oraz od zbiomikéw do istniejacego
zaworu na rurg miedziang (Wykonawca uwzgledni wszystkie zawory potrzebne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji sprezonego powietrza medycznego),

- uruchomienie nowych urzadzen wraz ze szkoleniem uzytkownika.

Wykonanie przytaczy oraz dostosowanie instalacji elektrycznej i ci$nieniowej (instalacja sprezonego powietrza
medycznego wraz z opisami rodzaju gazu medycznego, tj. sprezone powietrze, kierunek przepltywu oraz kolor
etykiety zgodny z obowiazujacg norma ISO), przekazanie Zamawiajacemu projektu powykonaweczego w wersji
papierowej oraz elektronicznej bedzie po stronie Wykonawcy.

Minimalne wymagania dotyczace instalacji w obrebie sprezarkowni:
- zawartos¢ mgty olejowej: zgodna z klasa 1 wg obowiazujacej normy ISO
- zawarto$¢ pytu: zgodna z klasa 1 wg obowiazujacej normy ISO

- zawarto$¢ wody: zgodna z klasa 1 wg obowiazujacej normy ISO

Minimalne wymagania dotyczace zbiornikow ci$nieniowych:
- pojemnos$¢ 1000 dm?, §rednica nie wieksza niz fi 800mm +/-2%
- praca przy ci$nieniu 10 bar dla temperatury pomieszczenia 20-35°C i 95% wilgotnoéci

- zabezpieczony przed korozja wewnatrz i na zewnatrz (ocynkowany obustronnie lub wykonany ze stali
nierdzewne;j)

- manometr roboczy dla kazdego zbiornika (potaczony ze sterownikiem nadrzednym firmy Renner - bedacego
wlasnoscia Zamawiajacego)

- data produkeji zbiormnikéw: od 2023 1.

Minimalne wymagania dotyczace osuszacza adsorpcyjnego:

- zapewnia klas¢ czystoéci na czastki state: 2 wg obowiazujacej normy [SO, zawarto$é oleju <0.01 mg/m3,
zawartos¢ mgly olejowej i weglowodordw < 0.003 mg/m3, punkt rosy DTP - 40°C (= 0.11 g/m3), CO2 < 500
ppm, CO < 5 ppm, SO2 < 1 ppm, NOx < 2 ppm

- zapewnia punkt rosy -40°C przy cisnieniu 6,0 bar,
- praca przy ci$nieniu 6-8bar bar dla temperatury pomieszczenia 5-35°C

- wymiary urzadzenia max. 535x325x1670mm +/-2%

KIn: R(\“_\_ru“zakres temperatur dopuszczalnych dla urzadzenia 5-50°C
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Zawarto$¢ wody: zgodna z klasa 1 wg obowiazujacej normy ISO

Wydajnos¢ na wejsciu do osuszacza: co najmniej 85 m3/h przy podanych parametrach

Minimalne wymagania dotyczace odwadniacza cyklonowego z automatycznym spustem kondensatu (3szt po
Jjednym dla kazdej ze sprezarek):

- praca przy cisnieniu 6 bar, automatyczny spust kondensatu, zawierajacy mechanizm uwzgledniajacy faktyczna
ilo$¢ wody w ukiadzie i usuwajacy wode do ustalonego dolnego poziomu

- zapewnia przeplyw sprezonego powietrza co najmniej 2000 litréw/min, przytacze 12"

- zakres temperatur 0-65°C

Minimalne wymagania dotyczace filtrdw na sprezone powietrze: uklad podwdjny z bajpasem:

- zawartos¢ pylu zgodna z klasg 2 wg obowiazujacej normy ISO

- praca przy cisnieniu 6 bar,

- zapewnia przeplyw spreZonego powietrza co najmniej 4650 litréw/min,
- zakres temperatur 0-65°C

- dostawa dodatkowych 3 kompletéw wkladéw jako zapas eksploatacyjny

Nalezy dobra¢ i zamontowa¢ klimatyzator nascienny o danych technicznych podanych ponize;j:

| DANE ELEKTRYCZNE B

| Wydajnos¢ chlodzenie / grzanie: L 10001.2710,5)/ 12,0 2,5-12.4) kW]

| Napiecie / czgstotliwosc: [ 230/50v/mHZ [
gKrlzlas{ellia :efektywnoéci energetycznej w trybie chlodzenia / Kb ]

| TECHNOLOGIA SPREZARKI

| Typ sprezarki: ||  DCINVERTER

| PRZEPLYW POWIETRZA

I Przeplyw powietrza jedn. wewnetrznej: IL 1600 m3/h

|CISNIENIE AKUSTYCZNE

l Poziom ci$nienia akustycznego jedn. wewnetrzne;: ” 52/46/43 dB(A)

L Poziom ciSnienia akustycznego jedn. zewnetrznej max: —” 55 dB(A)
| MOC AKUSTYCZNA

AN EEEEENEN

| Poziom mocy akustycznej jedn. wewnetrzne;: ” 57 dB(A)
L Poziom mocy akustycznej jedn. zewnetrznej max: ” 70 dB(A)
| CZYNNIK CHLODNICZY
| Typ czynnika chtodniczego: L R32
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ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY ( temperatura wewng¢trzna)

l |
| Grzanie / chlodzenie: ” 16 ~30°C |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY (temperatura zewngtrzna) I
| Chlodzenie: | -20~24°C |
| Grzanie: [ -20~48°C |

Rok produkeji urzadzen: min. 2023.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU:

- montaz jednostki wewnetrznej w pom. Gldwnej stacji sprezarek,

- montaz jednostki zewngtrznej klimatyzatora na zewnatrz budynku na konstrukcjach systemowych np. f.
Niczuk,

- w celu zabezpieczenia instalacji freonowej i kablowej przed dziataniem promieni UF nalezy poprowadzi¢
instalacje w rurze karbowanej odpornej na UV,

- nalezy do jednostki wewnetrznej 1 zewngtrznej doprowadzi¢ instalacje zasilajaca 1 sterownicza

- montaz w rozdzielni elektrycznej zabezpieczen 1 wylacznikow rdznicowopradowych (najblizsza skrzynka
zasilajaca znajduje sie¢ w docelowym pomieszcezeniu),

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

- wykonanie proby szczelno$ci instalacji freonowej azotem,

- wytworzenie prozni,

- uzupetnienie gazu w instalacji freonowej,

- uruchomienie i sprawdzenie dziatania klimatyzacji,

- zabezpieczenie przejscia przez przegrody pozarowe atestowanymi masami ognioodpornymi,

- klimatyzator powinien by¢ wyposazony w zadajnik przewodowy (miejsce montazu okresli Uzytkownik),
- wszystkie instalacje instalowane na Scianach musza by¢ zakryte i nalezy je poprowadzi¢ w korytach
systemowych w kolorze biatym.

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACIT:

- dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza obejmujaca rysunki, DTR- ki, instrukcje obstugi, atesty,
dopuszczenia, pomiary elektryczne (pomiary skuteczno$ci samoczynnego wylaczania, badanie wylacznikow
roznicowopradowych, pomiary rezystancji izolagji instalacji), $wiadectwo wzorcowania przyrzadow uzytych
do pomiardw elektrycznych, karte gwarancyjna.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW SERWISOWYCH:

- w okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi co 6 miesigcy od daty odbioru bezplatne przeglady
gwarancyjne klimatyzatora w okresie trwania gwarancji z wpisem przegladu do karty gwarancyjnej. Ostatni
przeglad nalezy wykona¢ przed koficem terminu zakonczenia gwarancji.

Przeglad gwarancyjny obejmuje:
- sprawdzenie, mycie jednostki zewngtrznej w tym umycie skraplacza
-sprawdzenie, umycie i dezynfekcja jednostki wewnetrznej w tym mycie i dezynfekcja parownika i filtrow
jednostki wewnetrznej
- sprawdzenie polaczen i szczelnosci uktadu chlodniczego (freonowego)
- sprawdzenie i regulacja cisnien roboczych
- sprawdzenie i regulacja zabezpieczen cisnieniowych
- sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika
- sprawdzenie wentylatora
- sprawdzenie dziatania ukladu sterowania i ukladu automatyki
Frepowsk - sprawdzenie 1 korekta zamocowan kabli zasilajacych i przewoddw sterowania
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© inne czynnosci niezbedne do utrzymania urzadzen w stalej sprawnosci technicznej wymagane przez
producenta

- koszty za materialy pomocnicze niezbgdne do przeprowadzenia przegladéw ponosi Wykonawca w tym:
materialy i ptyny czyszczace, konserwujace i dezynfekujace itp. przeznaczonych dla urzadzen klimatyzacji i
posiadac atesty do stosowania w Ochronie Zdrowia,

Aby zapewni¢ optymalng temperatur¢ w docelowym pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ klimatyzator w celu
osiagniecia jak najlepszej temperatury dla pracy sprezarek.

Powyzsze specyfikacje sa wymaganiami minimalnymi, oferty nie spelniajace powyzszych wymogéw zostana
odrzucone.
Zamawiajacy nie przyjmuje ofert czesciowych.

Okres gwarancji dot. instalacji klimatyzacji: min. 60 miesiecy
Gwarancja na pozostate urzgdzenia min. 24 miesiace, bezplatny serwis w okresie gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowiazany do przeprowadzenia bezptatnych przegladéw wraz z
wymiang niezbednych elementéw (zgodnie z zaleceniami producenta).

Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji spreZzonego powietrza na nowym odeinku.

Dostarczenie DTR, instrukcji obstugi i konserwacji wraz z lista czynnosci do prawidtowego przeprowadzenia
przegladow okresowych. Po wykonaniu przegladow gwarancyjnych konieczne jest dostarczenie do siedziby
Zamawiajacego kazdorazowo protokotu serwisowego.

Wykonawca dostarczy protokél z proby szczelnosci oraz protokdl z pomiarami instalacji elektrycznej wraz z
Swiadectwem wzorcowania przyrzadow uzytych do pomiaréw elektrycznych.

Zamawiajacy zaznacza, Ze obecna instalacja wraz z zamontowanymi urzadzeniami jest wykorzystywana 24/7 w
obiekcie Ochrony Zdrowia. Zaleca sig, aby podiaczenie nowych urzadzen odbylo si¢ bez koniecznosci
wprowadzenia przerw technologicznych.

Rzut powierzchni pomieszczenia z wymiarami znajduje sie w zataczniku.

Zamawiajacy wymaga, po dostarczeniu i zainstalowaniu nowego sprzetu, przygotowanie kompletu dokumentow
dla Urzedu Dozoru Technicznego (dot. wymiany zbiornika).

Za datg wykonania Zamdwienia uwaza sie datg¢ podpisania protokotéw Odbioru Robdt.
Wszystkie urzgdzenia oraz podzespoly powinny byé nowe, nieuzywane.

Prosimy uwzgledni¢ wszystkie mozliwe koszty zwigzane z zakupem, montazem, demontazem, utylizacja,
transportem do siedziby Zamawiajacego itp.

2.  Termin realizacji zaméwienia: prosimy o okreslenie iloéci dni potrzebnych na wykonanie zadania
(okres$la Wykonawca)
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4, Oferta cenowa musi zawieraé:

a) wartoS¢ netto i brutto zamoéwienia.
b) warunki platnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres waznosci zlozonej oferty (wymagany min. 90 dni),

d) pelnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania na
mocy KRS/CEIDG.

e) ofwiadczenie Wykonawcy uwzgledniajgce przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (zalgeznik
nr 2).

Uwaga: Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo zamdwien
publicznych ani Kodeksu cywilnego.

UWAGA: W zwigzku z obowiazywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiajacy z niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia wykluczy
Wykonawce w przypadkach, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegajacego wykluczeniu w tym zakresie,
stosuje si¢ art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

Weryfikacja powyzszego odbedzie si¢ na podstawie o$wiadczenia Wykonawey (zalgeznik nr 2).
5. Termin zlozenia oferty: do 12.12.2023 r.
6. Miejsce i sposob skladania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawce na zapytanie:
a) oferte prosimy przesta¢ na adres poczty elektronicznej techniczny(@gliwice.nio.gov.pl
b) w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjaénienia

(jednak nie péZniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skladania ofert) przesylajac je na adres poczty
elektronicznej: techniczny(@gliwice.nio.gov.pl

74 Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczaeych tresci zlozonych ofert.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia lub odwotania niniejszej procedury na kazdym
etapie bez podania przyczyny.

9, Klauzula informacyjna RODO - stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zalaczniki:
1. Klauzula informacyjna RODO — zal. nr 1.

2. Oswiadczenie Wykonawcy — zal. nr 2, Driahy Z 'y

3. Rzut pomieszczenia Gléwnej stacji sprezarek z wymiarami — zat. nr 3. mr Urszffa Yojeieszek

4. Tabliczki znamionowe — zat. nr 4,
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