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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie - Pafistwowego Instytutu
Badawczego Oddziat w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dotyczace przeprowadzenia jednorazowych. okresowych,
przegladéw serwisowych wraz z wymiana zuzywalnych czefci eksploatacyjnych urzgdzen
znajdujacych si¢ w stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych w budynku: Diagnostyczno -
Zabiegowym, Kliniki oraz Kuchni:

1. Opis zamowienia: przeprowadzania jednorazowych, okresowych, przegladéw serwisowych
wraz z wymiang zuzywalnych czesci eksploatacyjnych urzadzen znajdujgcych sie w stacjach
uzdatniania wody zlokalizowanych w budynku: Diagnostyczno - Zabiegowym, Kliniki oraz
Kuchni;
Zadanie nr 1 - urzadzenia firmy Eurowater
Zadanie nr 2 - urzadzenia firmy BWT, Pentair, Applied Membranes INC
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert na dowolne zadanie.

1.1 Ogoblny zakres przegladéow serwisowych dla zadania nr 1

Ogolne ogledziny urzadzenia: kontrola szczelnosci urzadzenia, czyszezenie urzadzenia

1.1.1 stacje zmigkczajgce wode
- sprawdzenie ilosci ztoza w kolumnach zmigkczajgcych oraz jego uzupetnienie
- demontaz/montaz i sprawdzenie stanu glowic zaworéw pieciocyklowych i ich elementéw
oraz wymiana zuzytych elementéw (zestaw naprawczy)
- sprawdzenie probki wody zasilajacej urzadzenie (twardo$¢ wody), sprawdzenie nastaw
sterownika, korekta jego ustawien w zaleznosci od parametréw wody zasilajgcej urzadzenie
- sprawdzenie stanu zbiornika solanki pod wzgledem uszkodzeh mechanicznych, zabrudzer,
ilosci i jakosci solanki, korekta dozowania solanki

- sprawdzenie impulsowego licznika wody sterujgcego programatorem

- sprawdzenie dziatania urzadzeri wraz ze sterownikiem w cyklu regeneracji

- sprawdzenie dzialania urzadzen wraz ze sterownikiem w cyklu normalnej pracy
- sprawdzenie probki wody ,,wyprodukowanej: przez urzadzenie (twardo$é wody)
- kontrola nastaw sterownika CSD w zgodnosci do RED BOOK
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1.1.2 odwrdcona osmoza

- wymiana wkladow filtrow

- sprawdzenie probki wody zasilajgcej urzadzenie (twardos¢ wody),

- demontaz/montaz , czyszczenie komory pomiarowej przewodnosci wody na wejsciu
urzadzenia

- wymiana / czyszczenie chemiczne membran osmatycznych

- sprawdzenie dziatania sterownika, kontrola nastaw, korekta nastaw

- sprawdzenie dziatania urzadzenia w cyklu uruchamiania, ptukania i pracy normalnej

- symulacja zaniku ci$nienia wody zasilajacej podczas pracy urzadzenia, kontrola dziatania
zabezpieczenia przed suchobiegiem

- sprawdzenie ukladow elektrycznych 1 automatyki sterujace;

- nastawa proporcji woda demi - Sciek

Qgdlny zakres przegladdéw serwisowych dla zadania nr 2

Ogodlne ogledziny urzadzenia: kontrola szczelnosci urzadzenia, czyszczenie urzadzenia

1.2.1 stacje zmiekczajace wode

- sprawdzenie ilosci zloza w kolumnach zmickezajacych oraz jego uzupeknienie

- demontaz/montaz i sprawdzenie stanu glowic zaworow urzgdzen i ich elementéw oraz
wymiana zuzytych elementow (zestaw naprawczy)

- sprawdzenie probki wody zasilajacej urzadzenie (twardos¢ wody), sprawdzenie nastaw
sterownika, korekta jego ustawien w zaleznosci od parametrow wody zasilajgcej urzadzenie
- sprawdzenie stanu zbiornika solanki pod wzgledem uszkodzen mechanicznych, zabrudzen,
ilosci i jakosei solanki, korekta dozowania solanki

- sprawdzenie impulsowego licznika wody sterujacego programatorem

- sprawdzenie dziatania urzadzen wraz ze sterownikiem w cyklu regeneracji

- sprawdzenie dziatania urzadzen wraz ze sterownikiem w cyklu normalnej pracy

- sprawdzenie probki wody ,,wyprodukowanej: przez urzadzenie (twardos¢ wody)

- kontrola nastaw sterownika

1.2.2 odwrdcona osmoza

- wymiana wktadu filtra wstepnego

- sprawdzenie probki wody zasilajacej urzadzenie (twardos¢ wody),

- demontaz/montaz , czyszczenie komory pomiarowej przewodnosci wody na wejsciu
urzadzenia

- chemiczne czyszczenie membran osmatycznych

- sprawdzenie dziatania sterownika, kontrola nastaw, korekta nastaw

- sprawdzenie dziatania urzadzenia w cyklu uruchamiania, plukania i pracy normalnej

- symulacja zaniku ci$nienia wody zasilajacej podczas pracy urzadzenia, kontrola dziatania
zabezpieczenia przed suchobiegiem

- sprawdzenie uktadéw elektrycznych i automatyki sterujgcej

- nastawa proporcji woda demi - $ciek
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1.2.3 elektrodejonizator

- sprawdzenie probki wody zasilajacej urzadzenie (twardo$é wody),

- czyszezenie urzadzenia

- chemiczne czyszczenie membran

- sprawdzenie dziatania sterownika, kontrola nastaw, korekta nastaw

- sprawdzenie dzialania urzadzenia w cyklu uruchamiania, ptukania i pracy normalnej

- symulacja zaniku cisnienia wody zasilajacej podczas pracy urzadzenia,

- sprawdzenie uktadow elektrycznych i automatyki sterujace;

- nastawa proporcji woda demi - sciek

1.2.4 filtr weglowy

- wymiana zloza w kolumnie

- demontaz/montaz i sprawdzenie stanu glowic zaworéw urzadzenia i ich elementéw oraz
wymiana zuzytych elementéw (zestaw naprawczy)

- sprawdzenie nastaw sterownika, korekta jego ustawien w zaleznosci od parametréw wody
zasilajacej urzadzenie

- sprawdzenie dziatania urzadzen wraz ze sterownikiem w cyklu regeneracji

- sprawdzenie dziatania urzadzen wraz ze sterownikiem w cyklu normalnej pracy

- kontrola nastaw sterownika

1.2.5. inne
- wymiana wkladow filtrow

- Hydrofor -sprawdzenie poprawnej pracy urzadzenia
- Zbiorniki przeponowe -sprawdzenie poprawnej pracy urzadzen
Zestawienie urzadzen wraz z wykazem elementéw eksploatacyjnych, ktére nalezy wymieni¢
podczas przegladu i stanowig integralng cz¢$¢ niniejszego zapytania zawarte zostaty:
- dla zadania nr 1 w zalaczniku: nr 1
- dla zadania nr 2 w zalgczniku: nr 2,
2. Kryterium: cena - 100%
3 Warunki udzialu w postepowaniu:
W celu potwierdzenia, ze oferowane destawy/ ustugi/—rebety—budowlane® odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego wraz z ofertg nalezy przedtozy¢: brak
4, Dla uzyskania waznosci oferta musi zawieraé:
warto$¢ netto i brutto zamdéwienia
warunki ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
termin realizacji destawsy, ustugi, zamdwienia: ......... (wypelnia oferent)
okres udzielonej gwarancji na wymienione czesci ...... (nie krotszy niz 6 miesiecy)
okres waznosci ztozonej oferty .......... (wymagany min. 60 dni),
wypelnione we wszystkich pozycjach zestawienie urzadzen wraz z wykazem elementéw
eksploatacyjnych, ktére nalezy wymienié podczas przegladu: - zal. nr 1 i nr 2
g. pelnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe upowazniona do
reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
h. wypelnione Oswiadczenie Wykonawey o braku wykluczenia - zat. nr 3
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UWAGA: W zwigzku z obowigzywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiajgcy z niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia wykluczy Wykonawce w przypadkach, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegajacego
wykluczeniu w tym zakresie, stosuje si¢ art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

=T Termin zlozenia oferty: 6.12.2023
6. Miejsce i sposéb skladania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawce na zapytanie:
a. oferte prosimy przesta¢ na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
b. w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwrdcié¢ si¢ do Zamawiajacego o
wyjasnienia (jednak nie pdzniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skfadania ofert)
przesylajac je na adres poczty elektronicznej: techniczny(@gliwice.nio.gov.pl

7.  Zamawiajacy przewiduje wizje lokalna, ktdra rozpocznie si¢ w budynku Technicznym w dniu
28.11.2023 o godzinie 10

8. Zamawiajgcy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe polegajace
na niezgodnosci oferty z trescia zapytania ofertowego, niepowodujace istotnych zmian w
tresci oferty, informujac o tym niezwlocznie Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

9. Zamawiajacy, w toku badania i oceny ofert, moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert lub ich uzupetnienia.

10. W przypadku, gdy Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli si¢ od zawarcia
umowy o udzielenie zamdéwienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo wybrac oferte
najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny lub uniewazni¢ postepowanie.

11.  Zamawiajacy udostepni informacje o wyniku postgpowania na stronie internetowej
https://gliwice.nio.gov.pl/instytut/zamowienia/zapytania-ofertowe

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia lub odwotania niniejszej procedury
na kazdym etapie bez podania przyczyny.

13.  Klauzula informacyjna RODO - stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Zatacznik:
1. Zestawienie urzadzen wraz z wykazem elementdw eksploatacyjnych, ktore nalezy wymienic podczas
przegladu:

- dla zadania nr 1 zawarte zostaty w zalgczniku: nr 1
- dla zadania nr 2 zawarte zostaty w zalaczniku: nr 2,
3. Oswiadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zat. nr 3

3. Klauzula informacyjna RODO — zat. nr 4
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Ozatu Nadzoru i Shuzb Technicznyci:
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