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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE,
 SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA 

Wymiana sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 oraz sprężarek Boge Kompressoren na sprężarki bezolejowe
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

ZADANIE NR 1 - WYMIANA SPRĘŻARKI INGERSOLL RAND SSR ML 5,5 NA SPRĘŻARKĘ BEZOLEJOWĄ


CZ. I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 na sprężarkę bezolejową.

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Demontaż istniejącej sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 (tabliczka znamionowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego druku)

2. Dostawa wraz z montażem nowej sprężarki bezolejowej, wyposażonej w min. 2 bloki

Wymagane parametry:

	Rodzaj sprężarki
	Spiralna (bezolejowa)

	Rok produkcji
	nie wcześniej niż 2021

	Wydajność przy ciśnieniu pomiarowym [0,8 MPa ]
	min. 1750 [l/min] 

	Masa 
	do 500 kg [kg]

	Poziom dźwięku 
	do 65 [db(A)]

	Znamionowa moc silnika (łączna dla 2 bloków)
	min. 14 [kW]

	Język sterownika
	m. in. język polski 

	Gwarancja
	nie mniej niż 24 miesięcy, jednak nie krótsza niż zapewniona przez producenta



3. Sterownik sprężarki

Na panelu sterownika sprężarki wymagany jest dostęp do:
· odczytywania aktualnych wartości parametrów sprężarek,
· modyfikowania nastaw,
· historii alarmów,
· funkcji autorestartu,
· uzyskania komunikatów czynności serwisowych.

Zamawiający wymaga, aby zarządzanie blokami odbywało się w sposób automatyczny decydujący o kolejności ich załączenia w celu uzyskania zbliżonych czasów roboczogodzin wraz z możliwością włączenia 2 bloków jednocześnie, aby osiągnąć docelowe ciśnienie w jak najkrótszym czasie.

4. Wykonanie przyłączy oraz dostosowanie instalacji elektrycznej i ciśnieniowej do nowej sprężarki oraz zbiornika. Podpięcie nowego zbiornika do istniejącej instalacji sprężonego powietrza.

5. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów okresowych z wymianą części eksploatacyjnych, w tym filtrów w okresie gwarancji (zgodnie z zaleceniem producenta) wraz 
z utylizacją zużytych materiałów.

6. Dostawa i wymiana zbiornika wyrównawczego obecnie zamontowanego na nowy min. 1 m3 wykonanego ze stali nierdzewnej lub obustronnie ocynkowany (tabliczka znamionowa obecnego zbiornika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego druku), o ciśnieniu maksymalnym 11,0 bar, wyposażonego w automatyczny wyrzutnik kondensatu oraz opcjonalnie w klapę rewizyjną. Wymagane jest wykonanie by-passu, umożliwiającego pominięcie zbiornika ciśnieniowego, np. do wykorzystania 
w przypadku rewizji wewnętrznej zbiornika. Nowy zbiornik powinien być wyposażony w kompletny osprzęt, w tym zawór bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, po dostarczeniu nowego sprzętu, przygotowania kompletu dokumentów dla Urzędu Dozoru Technicznego.

7. Montaż dostarczonych urządzeń, średnica instalacji min. fi 20 mm aż do zbiornika, wykonanie 3 by-pasów (na zbiorniku, osuszaczu, filtrze dokładnym). Należy sprawdzić czystość instalacji sprężonego powietrza na nowym odcinku.

8. Nowa instalacja powinna zostać wyposażona w min. 1 filtr dokładny zapewniający filtrację cząstek stałych na poziomie 0,01um wyposażony w automatyczny spust kondensatu.

9. Montaż osuszacza ziębniczego o punkcie rosy +3°C dostosowany do nowej instalacji. Kondensat pochodzący ze sprężonego powietrza powinien być usuwany automatycznie.

10. Dostarczenie DTR, instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą czynności do prawidłowego przeprowadzenia przeglądów okresowych. Wykonawca, z każdej wykonanej usługi (w tym z przeglądu gwarancyjnego) sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół serwisowy.

11. Uruchomienie nowych urządzeń wraz ze szkoleniem użytkownika.

12. Wykonawca dostarczy protokół z próby szczelności oraz protokół z pomiarami instalacji elektrycznej wraz z świadectwem wzorcowania przyrządów użytych do pomiarów elektrycznych.

13. Utylizacja sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 oraz zbiornika firmy Instal Rzeszów o pojemności 1 m3. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego utylizację.

Zamawiający zaznacza, że obecna instalacja wraz z zamontowanymi urządzeniami jest wykorzystywana od poniedziałku do piątku od 6:00 do 14:30 w czynnym obiekcie ochrony zdrowia. Zaleca się, aby podłączenie nowych urządzeń odbyło się bez konieczności wprowadzenia przerw technologicznych, jednocześnie Zamawiający proponuje, aby podłączenie nowych urządzeń zostało przeprowadzone w sobotę / niedzielę – po wcześniejszym uzgodnieniu.  

Sprężarkownia znajduję się na 1 piętrze w siedzibie Zamawiającego w budynku Pralni wyposażonego w windę.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia oraz podzespoły były nowe, nieużywane. 
 
UWAGA! Parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

CZ. II – SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Dane umożliwiające zidentyfikowanie oferowanego produktu*
	j. m.
	ilość
	cena jedn. netto (zł)
	wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość  VAT (zł)
	wartość brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
(5x6)
	8
	9
(7x8)
	10
(7+9)

	1. 
	Sprężarka bezolejowa
	producent:

typ lub model:

	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Zbiornik wyrównawczy 
	producent:

typ lub model:

	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	Pozostały zakres objęty przedmiotem zamówienia /dostawa, montaż, utylizacja, szkolenia, gwarancja itd./
	-------------------------
	kpl.
	1
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]* Informacje podane przez Wykonawcę w kolumnie 3 muszą umożliwiać identyfikację zaoferowanego produktu 


______________________, dnia _____________________
      (miejscowość)
  	      ____________________________________________________________
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika

uwaga: podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny




załączniki:
· tabliczka znamionowa sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 – załącznik nr 1
· tabliczka znamionowa obecnego zbiornika ciśnieniowego Instal Rzeszów – załącznik nr 2
· rzut pomieszczenia stacji sprężarek – załącznik nr 3
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